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FIXADO NA PAREDE FIXADO NO PILAR

QUADRO VERMELHO

FAIXA AMARELA

QUADRO VERMELHO

FAIXA AMARELA

Detalhe de instalação e sinalização de extintores
SEM ESCALA
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NOTA :
1- O SUPORTE PARA FIXAR O EXTINTOR DEVE RESISTIR A 3 X
VEZES O PESO TOTAL DO EQUIPAMENTO;
2 - A PLACA DE SINALIZAÇÃO DEVE SER
FOTOLUMINESCENTE;
3- NOS PILARES, AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER
COLOCADAS EM TODAS AS FACES APARENTES; 4- COTAS
EM CENTÍMETROS.
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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Detalhe
Instalação de sinalização
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Opção 2

Detalhe - instalação de sinalização
SEM ESCALA
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Utilizar somente nas portas corta-fogo

DET A1

FORRO

LAJE

Detalhe A1 - suporte de placa no teto
ESC. 1:25

parafuso olhal 38"
roscado.

cabo de aço
galvanizado 1

16"
cabo de aço

galvanizado 1
16"

parafuso olhal 38"
roscado.

presilha  de pressão
para cabos  1

16"

presilha  de pressão
para cabos  1

16"

presilha  de pressão
para cabos  1

16"

presilha  de pressão
para cabos  1

16"

placa de
sinalização para

fixação no teto

SAÍDA

BALIZAMENTO

VISTA INFERIOR VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

ACLARAMENTO
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NOTAS

1. LUMINÁRIA;

2. LÂMPADA;

3. INDICAÇÃO DE SAÍDA;

4. PONTO DE INSTALAÇÃO.

Detalhe Da Iluminação De Emergência

SEM ESCALA

FABRICANTE 322/44 - 5400 - K - W

Nome ou CNPJ da
empresa fabricante da
placa fotoluminescente.

Intensidade luminosa
após 10 minutos
(valor em mcd/m²).

Intensidade luminosa
após 60 minutos
(valor em mcd/m²).

Autonomia do sinal
(valor em minutos).

Tonalidade de luz emitida
pelo sinal na ausência de
luz ambiente (W) - branco.

Cor emitida pelo sinal durante a
estimulação  (K) - cor amarelo
esverdeado.
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Detalhe - placa de extintor
SEM ESCALA

Patamar

Rampa Sobe

I = 8,33%

Patamar

Patamar

Sobe

VESTIÁRIO

MASCULINO

A=47.77m²

VESTIÁRIO

FEMININO

A=47.77m²

COPA

A=11.96m²

REFEIÇÃO

A=25.46m²

QUARTO 01 (30 PESSOAS)

A=57.47m²

QUARTO 02 (30 PESSOAS)

A=57.47m²

QUARTO 03 (22 PESSOAS)

A=49.77m²

QUARTO 04 (30 PESSOAS)

A=57.47m²

CIRCULAÇÃO

A=56.01m²

CIRCULAÇÃO

A=30.00m²

CIRCULAÇÃO

A=30.00m²

VESTIÁRIO MASCULINO 2

A=9.52m²

VESTIÁRIO FEMININO 2

A=9.52m²

DEPÓSITO

A=5.19m²

LAVANDERIA

A=13.32m²

CORADOURO

A=6.24m²

PROJEÇÃO COBERTA

PROJEÇÃO COBERTA

Patamar

Rampa Sobe

I = 8,33%

Patamar

Patamar

Sobe

ADM

A=6.87m²

CONVIVÊNCIA

A=19.48m²

SALA MULTIUSO

A=19.48m²

QUARTO TRIPLO 01

A=15.44m²

QUARTO TRIPLO 02

A=15.44m²

QUARTO TRIPLO 03

A=15.44m²

QUARTO TRIPLO 04

A=12.91m²

QUARTO TRIPLO 05

A=12.91m²

CIRCULAÇÃO

A=27.75m²
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ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR.

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL.

LEGENDA 
DESCRIÇÃOSIMBOLOGIA

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO  BC  6 Kg, 2B

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QÚIMICO  SECO ABC, 4 Kg, 10B

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA  A, 10 L , 2 A

DISTÂNCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS

ÁREA DE BANHEIRO

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDs - ILUMINAÇÃO DE LED COM BATERIA
DE 12V, TENSÃO 220 VOLT,  AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS, DE SOBREPOR  (A 2,5M DO PISO ACABADO)

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDs - ILUMINAÇÃO DE LED COM BATERIA
DE 12V, TENSÃO 220 VOLT,  AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS, DE SOBREPOR  (SOBRE A PORTA)

Instalação: 10 cm ACIMA DA
 PORTA - NBR 13434/2 - 2004.

fotoluminescente

Saída de emêrgencia Fundo: verde;
Símbolo: retangular;

Mensagem "SAÍDA" 
H letra=6,5cm.
Exemplo c:

L = 336 mm
H = 126 mm

Todas as palavras e sentenças
devem apresentar letras  
em CAIXA ALTA, fonte Univers  
ou Helvetica Bold.

SÍMBOLO FORMA E CORSIGNIFICADO DIMENSÕES INSTALAÇÃOCOD.

S14

S1

S2

Saída de emergência Pictograma: 

Símbolo: retangular;
Fundo: verde;

fotoluminescente H = 126 mm
L = 252 mm

Indicação de sentido (direita ou
esquerda) de uma saída de
emergência, instalada em local visível,
a uma altura mínima de 1,80 m medido
a partir do piso acabado à base da
sinalização.

H = 126 mm
L = 252 mm

Indicação de uma saída de emergência
a ser fixada acima da porta a fim de
indicar seu acesso.S3

QUADRO DE SINALIZAÇÃO

Saída de emergência
Pictograma: 

Símbolo: retangular;
Fundo: verde;

fotoluminescente

1) A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME AS INSTRUÇÕES DA NBR
13434-2 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.

2) A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ SER EXECUTADA UTILIZANDO SINALIZAÇÃO BÁSICA DA NBR
13434-2, SENDO COMPOSTA POR SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, ALERTA, ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO E
EQUIPAMENTOS.

3)PARA O DIMENSIONANDO DO TAMANHO DAS PLACAS DEVERÁ SER CONSIDERADO DISTÂNCIA MÁXIMA
DE VISIBILIDADE DE 8,00 m.

NOTAS
Patamar

Patamar
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Guarda corpo em aço galvanizado
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Detalhe - Sinalização Saída de Emergência
SEM ESCALA
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Planta Baixa - Térreo

AUTOR DO PROJETO: Raphaela Thaís Oliveira Costa - Eng. Civil

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

1

REVISÕES DATA VISTO

Complexo Esportivo de Macaíba - ALOJAMENTO

Prefeitura de Macaíba - Secrataria Municipal de Infraestrutura

2

3

4

CREA: 2100674013

Prefeitura de Macaíba

ENDEREÇO: Rua José Coelho, Vila Olímpica - Macaíba/RN

Raphaela Thaís Oliveira Costa

PREFEITURA DE MACAÍBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

INC

01/02
ESCALA: DATA:

indicada Out / 2019

Complexo Esportivo de Macaíba
Rua José Coelho, Vila Olímpica - Macaíba/RN 

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio 

Planta Baixa e Detalhes 
CONTEÚDO:

ÁREA:
733,86 m²

DESENHO:

Misael

E      N       G      E      N       H       A      R       I      A

EMPRESA DE PROJETOS TÉCNICOS E

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 10.465.480/0001-10

AVENIDA JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS, 188, 3 A 1

SANTA CRUZ/RN - CEP: 59.200-000 -

TEL: (84) 3291.2225/3345.1735

E-MAIL: emprotecengenharia@gmail.com

Detalhe - Rampas de Acesso
SEM ESCALA
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